
รายละเอียดเงื่อนไขและข้อก าหนด  

การจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบไม่รวมอะไหล่  
1.  ความเป็นมา 

 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ มีอาคารต่างๆ ไว้บริการนิสิต 
จ านวน 15 อาคาร และมีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศขนาดต่างๆ จ านวน 753 เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้  

1.1 อาคารหอพักนิสิตอาคาร 1 จ านวน 7 เครื่อง 
1.2 อาคารหอพักนิสิตอาคาร 2 จ านวน 17 เครื่อง 
1.3 อาคารหอพักนิสิตอาคาร 3 จ านวน 168 เครื่อง 
1.4 อาคารหอพักนิสิตอาคาร 4 จ านวน 73 เครื่อง 
1.5 อาคารหอพักนิสิตอาคาร 5 จ านวน 29 เครื่อง 
1.6 อาคารหอพักนิสิตอาคาร 6 จ านวน 102 เครื่อง 
1.7 อาคารหอพักนิสิตอาคาร 7 จ านวน 107 เครื่อง 
1.8 อาคารหอพักนิสิตอาคาร 8 จ านวน 4 เครื่อง 
1.9 อาคารหอพักนิสิตอาคาร 9 จ านวน 4 เครื่อง 
1.10 อาคารหอพักนิสิตอาคาร 10 จ านวน 107 เครื่อง 
1.11 อาคารหอพักนิสิตอาคาร 11 จ านวน 102 เครื่อง 
1.12 อาคารส านักงานย่อย 5.5 จ านวน 8 เครื่อง 
1.13 อาคารส านักงานย่อย 7.5 จ านวน 8 เครื่อง 
1.14 อาคารส านักงานย่อย 9.5 จ านวน 4 เครื่อง 
1.15 อาคารบริการกลาง จ านวน 9 เครื่อง 

โดยมีการดูแลบ ารุงรักษาเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และได้ท าการดูแลบ ารุงรักษาครั้งล่าสุดเมื่อ  
เดือนกันยายน 2562  

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นการตรวจสอบให้เครื่องปรับอากาศมีความพร้อม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
 2.2 เพ่ือช่วยประหยัดพลังงานให้กับศูนย์บริหารกิจการหอพัก 

 3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 3.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว       

ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 375,000.00 บาท 
 3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
 3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์บริหาร

กิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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 3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา   
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น       

 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 3.6 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 3.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน        
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

3.9 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมการพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์     
3.10 ผู้เสนอราคาจะต้องมีวิศวกรระดับไม่ต่ ากว่าภาคีวิศวกรเครื่องกล เป็นเป็นที่ปรึกษา โดยแนบ

หลักฐานและหนังสือรับรองการเป็นพนักงานพร้อมใบประกอบวิช าชีพ และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง        
พร้อมเอกสารในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา 

3.11 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพหรือ จป.หัวหน้างาน ควบคุ มงานและจะต้อง          
เข้ามาปฏิบัติงานจริง อย่างน้อย 1 คน โดยแนบหลักฐานและลงนามรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมเอกสารในวัน     
ยื่นเอกสารประกวดราคา ดังนี้ 

3.11.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา 
3.11.2 หนังสือรับรองความรู้ความสามารถหรือบัตรประจ าตัวรับรองความรู้ความสามารถ     

ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร (ท่ีไม่หมดอายุ) 
3.11.3 หลักฐานและหนังสือรับรองว่าเป็นพนักงานที่ปฎิบัติงานประจ าของผู้ยื่นข้อเสนอ     

มาแล้วไม่น้อยว่า 6 เดือน ส าเนาบัตรประกันสังคม และใบรับรองยอดเงินสะสมที่สมาชิกส่งเข้าประกันสังคม       
หรือใบแจ้งยอดเงินสมทบสมาชิก ที่ออกให้โดยส านักงานประกันสังคม ย้อนหลัง 6 เดือน นับถัดจากเดือนที่ยื่น
เอกสารหลักฐานในวันยื่นข้อเสนอ 

3.12 ผู้เสนอราคาจะต้องมีช่างผู้ปฎิบัติงาน อย่างน้อย 4 คน เพ่ือให้เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน        
และต้องมีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาช่างยานยนต์ที่มีวิชา
เรียนเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศและได้รับหนังสือรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ                  
ใน 2 สาขา อาชีพได้แก่ (1) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ (2) สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ จากส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานโดยให้แนบหลักฐานและหนังสือรับรอง และลงนามรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมเอกสารในวัน
ยื่นเอกสารประกวดราคา (ช่างที่ท าการปฎิบัติงานจะต้องเป็นคนเดียวกันกับเอกสารที่ยื่นมา) โดยยื่นเอกสาร ดังนี้ 
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3.12.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา 

3.12.2 หนังสือรับรองความรู้ความสามารถหรือบัตรประจ าตัวรับรองความรู้ความสามารถ     

ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร (ท่ีไม่หมดอายุ) 

3.12.3 หลักฐานและหนังสือรับรองว่าเป็นพนักงานที่ปฎิบัติงานประจ าของผู้ยื่นข้อเสนอ      

มาแล้วไม่น้อยว่า 6 เดือน ส าเนาบัตรประกันสังคม และใบรับรองยอดเงินสะสมที่สมาชิกส่งเข้าประกันสังคม     

หรือใบแจ้งยอดเงินสมทบสมาชิก ที่ออกให้โดยส านักงานประกันสังคม ย้อนหลัง 6 เดือน นับถัดจากเดือนที่ยื่น

เอกสารหลักฐานในวันยื่นข้อเสนอ 

4.  การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบไม่รวมอะไหล่ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดช่างบริการให้เข้าดูแลท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศทั้งหมด จ านวน 2 ครั้ง     
4.1 ให้ด าเนินการตรวจสอบการท างานเครื่องปรับอากาศก่อนเริ่มด าเนินการล้างท าความสะอาด       

พร้อมจัดท ารายงานส่งให้คณะกรรมการควบคุมงานพิจารณา โดยรายละเอียดการตรวจวัดประกอบด้วย 
4.1.1 วัดค่าของกระแสไฟฟ้าขณะเครื่องท างาน (FAN COIL) 
4.1.2 ตรวจเช็คอุณหภูมิด้านลมจ่าย (หน้า FAN COIL) ด้วยเทอร์โมมิเตอร์หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ      

แบบดิจิตอลอินฟราเรด (FAN COIL) 
4.1.3 ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา (FAN COIL) 
4.1.4 ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูม (FAN COIL) 
4.1.5 ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม (FAN COIL) เมื่อสังเกตุพบว่ามีสิ่งผิดปกติ 
4.1.6 ตรวจสอบการท างานของมอเตอร์ระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) 
4.1.7 ตรวจวัดความดันของระบบน้ ายา เช็คก าลังอัดของคอมเพรสเซอร์ (HI-LOW) เมื่อพบว่า      

มีความผิดปกติ (CONDENSING UNIT) 
4.1.8 ตรวจเช็คค่าของกระแสไฟฟ้าขณะเครื่องท างาน (CONDENSING UNIT) 
4.1.9 หากตรวจพบความผิดปกติของการท างานของเครื่องปรับอากาศให้แจ้งกรรมการควบคุมงาน

เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
4.2 การท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง จ านวน 2 ครั้ง (ล้างใหญ่) มีขอบเขต ดังนี้ 

4.2.1 ล้างคอยล์เย็น (EVAPERRATOR) 
4.2.1.1 ถอดมอเตอร์ลง ล้างท าความสะอาดพัดลมคอล์ยเย็น 
4.2.1.2 ล้างท าความสะอาดฟิลคอยล์ (EVAPERRATOR) ด้วยปั๊มน้ าแรงดันสูง 
4.2.1.3 ล้างท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (FILTER) พร้อมเป่าและเช็ดให้แห้ง 
4.2.1.4 ล้างท าความสะอาดถาดน้ าท้ิง 
4.2.1.5 ล้างท าความสะอาดหน้ากากส่งลมเย็น พร้อมเป่าและเช็ดให้แห้ง 
4.2.1.6 เช็ดท าความสะอาดตัวเครื่องทั้งหมด 
4.2.1.7 ดูดและเป่าท าความสะอาดท่อน้ าทิ้ง ด้วยเครื่องเป่าลม (BLOVER) 
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4.2.1.8 ใส่น้ ามันหล่อลื่น มอเตอร์พัดลม (FAN COIL)  
4.2.2 ล้างคอยล์ร้อน (CONDENSING UNIT) 

4.2.2.1 เปิดฝาครอบพัดลมคอยล์ร้อน (CONDENSING UNIT) และล้างท าความสะอาด
แผงครีบคอนเดนซิ่งด้วยปั๊มน้ าแรงดันสูง และเป่าให้แห้งด้วยเครื่องเป่าลม (BLOVER) 

4.2.2.2 ใส่น้ ามันหล่อลื่น มอเตอร์พัดลม (CONDENSING UNIT) 
4.2.2.3 เช็ดท าความสะอาดตัวเครื่อง (CONDENSING UNIT) ทั้งหมด 

4.3 ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศที่ใช้การไม่ได้ ได้แก่ แผ่นกรองอากาศ แม็คเนติก     
คาปาซิเตอร์ รูมเทอร์โมสตรัทแอร์ มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น คอยล์ร้อน คอมเพรสเซอร์ และเติมน้ ายาให้ได้      
ตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด ฯลฯ โดยใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมของผู้ว่าจ้าง ให้ใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4 ผู้รับจ้างต้องจัดท า สมุด บริการส าหรับผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเซ็นต์รับทราบหลั งจาก             
เข้ามาบริการดูแลตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง และต้องมีรายงานผลการตรวจ เช็คประกอบด้วย            
เพ่ือใช้ประกอบการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

4.5 ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดพ้ืนที่ หลังจากท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ให้สะอาดเรียบร้อย        
ตามสภาพเดิม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดมาเอง 

4.6 การเข้าท าการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ให้เป็นไปตามวันและเวลาท าการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลา 08.30 - 16.30 น.) หรือผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก าหนดให้เข้าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หากกรณีที่
เครื่องปรับอากาศมีการใช้งานอยู่  หรือมีผลกระทบกับผู้ว่าจ้างไม่สามารถท าการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมได้        
ในเวลาท าการ จ าเป็นจะต้องท างานนอกเวลาท าการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตามอัตราค่าตอบแทนเต็มวันของมหาวิทยาลัย โดยประกอบไปด้วย
เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 1 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจ านวน 1 คน 

4.7 ในการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ผู้รับจ้างต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศมาเอง และวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีใช้คลุมเฟอร์นิเจอร์และคอยล์เย็น ก่อนท าการบ ารุงรักษาทุกครั้ง 

4.8 หากการด าเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ และผู้ว่าจ้างตรวจพบปัญญา ผู้รับจ้างต้องเข้าด าเนินการ     
แก้ไขทันที หากผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินการตามผู้ว่าจ้างร้องขอผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะไม่จ่ายค่าจ้างในงวดที่แจ้ง        
เป็นจ านวนเงิน 1 งวด หรือถ้าไม่เข้าด าเนินการเกิน 2 ครั้ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาและหาผู้รับจ้าง    
รายใหม่ได้โดยผู้รับจ้างไม่สามารถมีข้อโต้แย้งใดๆ กับผู้ว่าจ้างได้  

4.9 อุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างตรวจสอบพบความช ารุดเสียหายให้แจ้งต่อผู้ว่าจ้างและท าการเสนอราคามายัง
ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะซื้ออุปกรณ์จากบุคคลอ่ืนได้ และให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการเปลี่ยนให้โดย         
ผู้รับจ้างไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้ถือว่าอยู่ในค่าจ้างในงวดนั้นๆ แล้ว 

4.10 หากผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างท าวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดของผู้ว่าจ้างเสียหายผู้รับจ้าง           
ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนในทุกกรณี  

4.11 หากเครื่องปรับอากาศในสัญญาช ารุดเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ ผู้ว่าจ้างสามารถให้บ ารุงรักษา     
เครื่องปรับอากาศเครื่องอ่ืนแทนได้เท่ากับจ านวนที่ช ารุดภายในพ้ืนที่ของผู้ว่าจ้าง 
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4.12 พนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมานั้นต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความรู้ มีวุฒิภาวะ ไม่พูดจาหยาบคาย 
ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีกิริยาที่ส ารวม ไม่ส่งเสียงดัง ไม่สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน แต่งกายด้วย
เครื่องแบบของผู้รับจ้างและติดป้ายชื่อทุกคน ในขณะปฏิบัติงานต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย             
ต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ต้องให้ความเคารพต่อ เจ้าหน้าที่ นิสิต หรือบุคคลที่เข้ามาติดต่อภายในมหาวิทยาลัย
ของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างต้องมีพนักงานมาปฏิบัติงานอย่างน้อย 4 คน (โดยจะต้องเป็นคนเดียวกับที่ยื่นเอกสาร
มาในการเสนอราคา) และต้องปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยในการท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4.13  ผู้รับจ้างต้องจดบันทึกและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเปรียบเทียบค่าก่อนและหลังการล้าง
เครื่องปรับอากาศ ส่งให้ผู้ว่าจ้าง โดยต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

4.13.1 ค่าอุณหภูมิและความชื้น ช่องลมจ่ายและช่องลมกลับ  
4.13.2 ค่าความเร็วลมช่องลมจ่ายและช่องลมกลับ 
4.13.3 ค่าของกระแสไฟฟ้าขณะเครื่องท างาน 

4.14 ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานในการล้างเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งเป็นความ
เสียหายที่พิสูจน์ได้ว่ามาจากการล้างท าความสะอาด 

 5.  ระยะเวลาการด าเนินการ  
ก าหนดเวลาด าเนินการล้าง เป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 
5.1 ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2563 – เดือนพฤษภาคม 2563 
5.2 ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2563 – เดือนกรกฎาคม 2563 
หมายเหตุ  : การเข้าล้างตามงวดสัญญาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้ว่าจ้าง 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

7.  วงเงินงบประมาณ 750,000.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
8.  หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 

 งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถานที่
ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้ที่ 

 8.1 ทางไปรษณีย์  
งานพัสดุ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ต าบล

องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 
8.2 E – mail : wannac@swu.ac.th, wannac@g.swu.ac.th 
8.3 โทรศัพท์ 0-3739-5350 
8.4 โทรสาร 0-3739-5349 
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9. รายละเอียดรายการเครื่องปรับอากาศ  
 

ล าดับที ่ หมายเลขครุภัณฑ ์ ยี่ห้อ ขนาด BTU ชื่อสถานที่ (อาคาร/ห้อง) 

1 4120-001-0493 YORK  36,000 บีทียู  อาคารกลาง ห้องอเนกประสงค ์

2 4120-001-0865 TASAKI  36,508 บีทียู  อาคารบริการกลาง ห้องครัว 

3 4120-001-0861 TASAKI 25,590 บีทียู อาคารบริการกลาง ห้องประชุม 

4 4120-001-0862 TASAKI 25,590 บีทียู อาคารบริการกลาง ห้องประชุม 

5 4120-001-0866 TASAKI 36,508 บีทียู อาคารบริการกลาง ห้องผู้อ านวยการ 

6 4120-001-0859 TASAKI 25,590 บีทียู อาคารบริการกลาง ห้องส านักงาน 

7 4120-001-0860 TASAKI 25,590 บีทียู อาคารบริการกลาง ห้องส านักงาน 

8 4120-001-0864 TASAKI 36,508 บีทียู อาคารบริการกลาง ห้องส านักงาน 

9 4120-001-0863 TASAKI 36,508 บีทียู อาคารบริการกลาง ห้องเอนกประสงค์ 

10 4120-001-010 TRANE  38,000 บีทียู  อาคาร 1 ห้อง 109 (คอมพิวเตอร)์ 

11 4120-001-0494 YORK  36,000 บีทียู  อาคาร 1 ห้องดูทีวี ช้ัน 1 

12 4120-001-0495 YORK  36,000 บีทียู  อาคาร 1 ห้องอ่านหนังสือ ช้ัน 1 

13 4120-001-0784 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 1 ห้อง 106 

14 4120-001-160 EMINENT  16,000 บีทียู  อาคาร 1 ห้องส านักงาน 

15 4120-001-0002 GENER ATOR  20,000 บีทียู  อาคาร 1 ห้อง 110 

16 4120-001-0003 COMFORT  20,000 บีทียู  อาคาร 1 ห้อง 112 

17 4120-001-0496 YORK  36,000 บีทียู  อาคาร 2  ห้องบงกช 

18 4120-001-0497 YORK  36,000 บีทียู  อาคาร 2  ห้องอ่านหนังสือ 

19 4120-001-032 TRAN  38,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้องดูทีว ี

20 4120-001-003 STAR AIRE  18,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้องส านักงาน 

21 4120-001-0384 GENERATOR  18,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้อง 110 

22 4120-001-0385 GENERATOR  18,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้อง 112 

23 4120-001-017 STAR AIRE  18,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้อง 114 

24 4120-001-018 STAR AIRE  18,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้อง 116 

25 4120-001-0844 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้อง 302 
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ล าดับที ่ หมายเลขครุภัณฑ ์ ยี่ห้อ ขนาด BTU ชื่อสถานที่ (อาคาร/ห้อง) 

26 4120-001-0845 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้อง 304 

27 4120-001-0846 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้อง 306 

28 4120-001-0847 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้อง 402 

29 4120-001-0848 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้อง 404 

30 4120-001-0849 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้อง 406 

31 4120-001-0850 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้อง 502 

32 4120-001-0851 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้อง 504 

33 4120-001-0852 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 2 ห้อง 506 

34 4120-001-0162 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้องดูทีว ี

35 4120-001-0161 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้องอ่านหนังสือ 

36 4120-001-0004 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 101 

37 4120-001-0005 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 102 

38 4120-001-0006 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 103 

39 4120-001-0796 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 104 

40 4120-001-0008 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 105 

41 4120-001-0797 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 106 

42 4120-001-0010 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 107 

43 4120-001-0011 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 108 

44 4120-001-0012 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 109 

45 4120-001-0013 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 110 

46 4120-001-0798 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 111 

47 4120-001-0015 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 112 

48 4120-001-0016 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 113 

49 4120-001-0839 STAR AIRE 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 114 

50 4120-001-0018 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 115 

51 4120-001-0020 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 117 

52 4120-001-0021 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 118 
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ล าดับที ่ หมายเลขครุภัณฑ ์ ยี่ห้อ ขนาด BTU ชื่อสถานที่ (อาคาร/ห้อง) 

53 4120-001-0022 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 119 

54 4120-001-0840 STAR AIRE 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 120 

55 4120-001-0799 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 121 

56 4120-001-0025 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 122 

57 4120-001-0026 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 123 

58 4120-001-0027 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 124 

59 4120-001-0028 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 125 

60 4120-001-0029 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 126 

61 4120-001-0030 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 127 

62 4120-001-0031 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 201 

63 4120-001-0032 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 202 

64 4120-001-0800 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 203 

65 4120-001-0034 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 204 

66 4120-001-0801 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 205 

67 4120-001-0036 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 206 

68 4120-001-0037 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 207 

69 4120-001-0038 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 208 

70 4120-001-0039 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 209 

71 4120-001-0041 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 211 

72 4120-001-0042 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 212 

73 4120-001-0044 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 214 

74 4120-001-0841 STAR AIRE 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 215 

75 4120-001-0046 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 216 

76 4120-001-0752 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 217 

77 4120-001-0048 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 218 

78 4120-001-0802 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 220 

79 4120-001-0051 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 221 
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ล าดับที ่ หมายเลขครุภัณฑ ์ ยี่ห้อ ขนาด BTU ชื่อสถานที่ (อาคาร/ห้อง) 

80 4120-001-0052 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 222 

81 4120-001-0053 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 223 

82 4120-001-0054 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 224 

83 4120-001-0803 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 225 

84 4120-001-0056 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 226 

85 4120-001-0057 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 227 

86 4120-001-0059 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 229 

87 4120-001-0060 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 230 

88 4120-001-0061 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 231 

89 4120-001-0062 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 232 

90 4120-001-0063 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 301 

91 4120-001-0064 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 302 

92 4120-001-0065 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 303 

93 4120-001-0066 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 304 

94 4120-001-0804 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 305 

95 4120-001-0068 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 306 

96 4120-001-0069 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 307 

97 4120-001-0070 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 308 

98 4120-001-0071 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 309 

99 4120-001-0072 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 310 

100 4120-001-0073 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 311 

101 4120-001-0074 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 312 

102 4120-001-0075 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 313 

103 4120-001-0076 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 314 

104 4120-001-0077 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 315 

105 4120-001-0078 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 316 

106 4120-001-0805 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 317 
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107 4120-001-0080 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 318 

108 4120-001-0081 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 319 

109 4120-001-0082 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 320 

110 4120-001-0083 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 321 

111 4120-001-0084 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 322 

112 4120-001-0085 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 323 

113 4120-001-0086 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 324 

114 4120-001-0806 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 325 

115 4120-001-0089 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 327 

116 4120-001-0842 STAR AIRE 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 329 

117 4120-001-0092 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 330 

118 4120-001-0094 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 332 

119 4120-001-0753 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 401 

120 4120-001-0754 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 402 

121 4120-001-0755 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 403 

122 4120-001-0756 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 404 

123 4120-001-0757 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 405 

124 4120-001-0758 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 406 

125 4120-001-0759 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 407 

126 4120-001-0760 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 408 

127 4120-001-0761 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 409 

128 4120-001-0762 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 410 

129 4120-001-0763 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 411 

130 4120-001-0764 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 412 

131 4120-001-0765 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 413 

132 4120-001-0766 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 414 

133 4120-001-0807 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 415 
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134 4120-001-0808 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 416 

135 4120-001-0809 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 417 

136 4120-001-0810 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 418 

137 4120-001-0811 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 419 

138 4120-001-0812 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 420 

139 4120-001-0115 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 421 

140 4120-001-0813 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 422 

141 4120-001-0118 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 424 

142 4120-001-0119 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 425 

143 4120-001-0814 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 426 

144 4120-001-0121 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 427 

145 4120-001-0122 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 428 

146 4120-001-0123 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 429 

147 4120-001-0124 EMINENT 16,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 430 

148 4120-001-0815 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 431 

149 4120-001-0843 STAR AIRE 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 432 

150 4120-001-0729 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 501 

151 4120-001-0730 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 502 

152 4120-001-0731 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 503 

153 4120-001-0732 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 504 

154 4120-001-0733 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 505 

155 4120-001-0734 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 506 

156 4120-001-0735 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 507 

157 4120-001-0736 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 508 

158 4120-001-0737 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 509 

159 4120-001-0738 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 510 

160 4120-001-0739 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 511 
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161 4120-001-0740 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 512 

162 4120-001-0741 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 513 

163 4120-001-0742 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 515 

164 4120-001-0743 TASAKI 19,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 516 

165 4120-001-0767 TASAKI 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 516 

166 4120-001-0768 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 517 

167 4120-001-0769 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 518 

168 4120-001-0770 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 519 

169 4120-001-0771 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 520 

170 4120-001-0772 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 521 

171 4120-001-0773 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 522 

172 4120-001-0774 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 523 

173 4120-001-0775 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 524 

174 4120-001-0776 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 525 

175 4120-001-0777 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 526 

176 4120-001-0778 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 527 

177 4120-001-0779 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 528 

178 4120-001-0780 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 529 

179 4120-001-0781 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 530 

180 4120-001-0782 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 531 

181 4120-001-0783 FOCUS 18,000 บีทียู อาคาร 3 ห้อง 532 

182 4120-001-040 KENT  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้องดูโทรทัศน์ 

183 4120-001-0168 STAR AIR  18,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้องส านักงาน 

184 4120-001-0164 EMINENT  18,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 116 

185 4120-001-041 KENT  25,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 117 

186 4120-001-043 STAR AIR  15,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 118 

187 4120-001-0167 STAR AIR  18,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 120 
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188 4120-001-0528 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 401 

189 4120-001-0529 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 402 

190 4120-001-0530 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 403 

191 4120-001-0531 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 404 

192 4120-001-0532 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 405 

193 4120-001-0533 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 406 

194 4120-001-0534 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 407 

195 4120-001-0535 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 408 

196 4120-001-0536 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 409 

197 4120-001-0537 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 410 

198 4120-001-0538 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 411 

199 4120-001-0539 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 412 

200 4120-001-0540 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 413 

201 4120-001-0541 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 414 

202 4120-001-0542 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 415 

203 4120-001-0543 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 416 

204 4120-001-0544 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 417 

205 4120-001-0545 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 418 

206 4120-001-0546 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 419 

207 4120-001-0547 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 420 

208 4120-001-0548 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 421 

209 4120-001-0549 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 422 

210 4120-001-0550 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 423 

211 4120-001-0551 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 424 

212 4120-001-0552 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 425 

213 4120-001-0553 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 426 

214 4120-001-0554 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 427 

215 4120-001-0555 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 428 
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216 4120-001-0556 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 429 

217 4120-001-0557 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 430 

218 4120-001-0558 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 431 

219 4120-001-0559 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 432 

220 4120-001-0560 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 501 

221 4120-001-0561 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 502 

222 4120-001-0562 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 503 

223 4120-001-0563 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 504 

224 4120-001-0564 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 505 

225 4120-001-0565 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 506 

226 4120-001-0566 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 507 

227 4120-001-0567 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 508 

228 4120-001-0568 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 509 

229 4120-001-0569 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 510 

230 4120-001-0853 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 511 

231 4120-001-0571 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 512 

232 4120-001-0572 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 513 

233 4120-001-0573 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 514 

234 4120-001-0574 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 515 

235 4120-001-0575 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 516 

236 4120-001-0576 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 517 

237 4120-001-0577 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 518 

238 4120-001-0578 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 519 

239 4120-001-0579 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 520 

240 4120-001-0580 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 521 

241 4120-001-0581 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 522 

242 4120-001-0582 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 523 

243 4120-001-0583 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 524 
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244 4120-001-0584 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 525 

245 4120-001-0585 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 526 

246 4120-001-0586 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 527 

247 4120-001-0587 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 528 

248 4120-001-0588 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 529 

249 4120-001-0589 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 530 

250 4120-001-0590 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 531 

251 4120-001-0591 MITSUTA  24,000 บีทียู  อาคาร 4 ห้อง 532 

252 4120-001-0692 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 101 

253 4120-001-0693 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 102 

254 4120-001-0694 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 103 

255 4120-001-0695 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 104 

256 4120-001-0696 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 105 

257 4120-001-0376 EMINENT  28,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 111 

258 4120-001-0377 EMINENT  28,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 113 

259 4120-001-0697 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 206 

260 4120-001-0698 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 207 

261 4120-001-0699 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 208 

262 4120-001-0700 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 209 

263 4120-001-0701 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 210 

264 4120-001-0516 YORK 24,000 บีทียู ห้องอ่านหนังสือ อาคาร 5 ช้ัน 2 

265 4120-001-0702 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 305 

266 4120-001-0703 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 306 

267 4120-001-0704 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 307 

268 4120-001-0705 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 308 

269 4120-001-0706 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 309 

270 4120-001-0707 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 404 
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271 4120-001-0708 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 405 

272 4120-001-0709 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 406 

273 4120-001-0710 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 407 

274 4120-001-0711 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 408 

275 4120-001-0517 YORK 24,000 บีทียู ห้องอ่านหนังสือ อาคาร 5 ช้ัน 4 

276 4120-001-0712 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 503 

277 4120-001-0713 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 504 

278 4120-001-0714 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 505 

279 4120-001-0715 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 507 

280 4120-001-0716 KINDAI 24,000 บีทียู อาคาร 5 ห้อง 508 

281 4120-001-0498 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 101 

282 4120-001-0499 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 102 

283 4120-001-0500 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 103 

284 4120-001-0501 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 104 

285 4120-001-0502 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 105 

286 4120-001-0503 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 106 

287 4120-001-0378 EMINENT  24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 107 

288 4120-001-0505 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 108 

289 4120-001-0379 EMINENT  28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 109 

290 4120-001-0507 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 110 

291 4120-001-0504 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 111 

292 4120-001-0508 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 112 

293 4120-001-0509 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 113 

294 4120-001-0510 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 114 

295 4120-001-0511 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 115 

296 4120-001-0512 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 116 

297 4120-001-0513 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 117 
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298 4120-001-0514 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 118 

299 4120-001-0515 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 119 

300 4120-001-0506 YORK 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 120 

301 4120-001-0413 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 201 

302 4120-001-0414 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 202 

303 4120-001-0415 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 203 

304 4120-001-0416 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 204 

305 4120-001-0417 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 205 

306 4120-001-0418 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 206 

307 4120-001-0419 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 207 

308 4120-001-0420 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 208 

309 4120-001-0421 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 209 

310 4120-001-0422 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 210 

311 4120-001-0423 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 211 

312 4120-001-0424 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 212 

313 4120-001-0425 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 213 

314 4120-001-0426 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 214 

315 4120-001-0427 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 215 

316 4120-001-0428 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 216 

317 4120-001-0429 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 217 

318 4120-001-0430 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 218 

319 4120-001-0431 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 219 

320 4120-001-0432 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 220 

321 4120-001-0518 YORK 24,000 บีทียู  อาคาร 6 ห้องอ่านหนังสือช้ัน 2 

322 4120-001-0433 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 301 

323 4120-001-0434 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 302 

324 4120-001-0435 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 303 



-18- 
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325 4120-001-0436 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 304 

326 4120-001-0437 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 305 

327 4120-001-0438 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 306 

328 4120-001-0439 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 307 

329 4120-001-0440 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 308 

330 4120-001-0441 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 309 

331 4120-001-0442 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 310 

332 4120-001-0443 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 311 

333 4120-001-0444 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 312 

334 4120-001-0445 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 313 

335 4120-001-0727 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 314 

336 4120-001-0447 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 315 

337 4120-001-0448 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 316 

338 4120-001-0449 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 317 

339 4120-001-0450 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 318 

340 4120-001-0451 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 319 

341 4120-001-0452 FOCUS 28,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 320 

342 4120-001-0453 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 401 

343 4120-001-0454 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 402 

344 4120-001-0455 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 403 

345 4120-001-0456 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 404 

346 4120-001-0457 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 405 

347 4120-001-0458 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 406 

348 4120-001-0459 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 407 

349 4120-001-0460 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 408 

350 4120-001-0461 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 409 

351 4120-001-0462 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 410 
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352 4120-001-0463 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 411 

353 4120-001-0464 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 412 

354 4120-001-0465 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 413 

355 4120-001-0466 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 414 

356 4120-001-0467 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 415 

357 4120-001-0468 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 416 

358 4120-001-0469 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 417 

359 4120-001-0470 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 418 

360 4120-001-0471 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 419 

361 4120-001-0472 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 420 

362 4120-001-0519 YORK 24,000 บีทียู  อาคาร 6 ห้องอ่านหนังสือช้ัน 4 

363 4120-001-0473 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 501 

364 4120-001-0474 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 502 

365 4120-001-0475 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 503 

366 4120-001-0476 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 504 

367 4120-001-0477 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 505 

368 4120-001-0478 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 506 

369 4120-001-0479 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 507 

370 4120-001-0480 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 508 

371 4120-001-0481 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 509 

372 4120-001-0482 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 510 

373 4120-001-0483 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 511 

374 4120-001-0484 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 512 

375 4120-001-0485 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 513 

376 4120-001-0486 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 514 

377 4120-001-0487 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 515 

378 4120-001-0488 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 516 
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379 4120-001-0489 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 517 

380 4120-001-0490 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 518 

381 4120-001-0491 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 519 

382 4120-001-0492 STAR AIR 24,000 บีทียู อาคาร 6 ห้อง 520 

383 CR1-4120-001-0746 TRANE  44,700 บีทียู  อาคาร 5.5 ห้อง Common Room 

384 CR1-4120-001-0747 TRANE  44,700 บีทียู  อาคาร 5.5 ห้อง Common Room 

385 4120-001-0165 EMINENT   12,000 บีทียู  อาคาร 5.5 ห้องส านักงาน 

386 4120-001-0166 EMINENT   12,000 บีทียู  อาคาร 5.5 ห้องส านักงาน 

387 4120-001-0785 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 5.5  ห้องประชุม 1 

388 4120-001-0391  COMFORT  36,000 บีทียู  อาคาร 5.5  ห้องประชุม 2 

389 4120-001-0389  COMFORT  12,000 บีทียู  อาคาร 5.5  ห้องอ่านหนังสือ 1 

390 4120-001-0390  COMFORT  12,000 บีทียู  อาคาร 5.5  ห้องอ่านหนังสือ 1 

391 4120-001-0170  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 101 

392 4120-001-0171  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 102 

393 4120-001-0172  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 103 

394 4120-001-0173  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 104 

395 4120-001-0174  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 105 

396 4120-001-0175  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 106 

397 4120-001-0176  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 107 

398 4120-001-0177  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 108 

399 4120-001-0178  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 109 

400 4120-001-0179  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 110 

401 4120-001-0180  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 111 

402 4120-001-0181  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 112 

403 4120-001-0182  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 113 

404 4120-001-0183  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 114 

405 4120-001-0184  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 115 
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406 4120-001-0185  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 116 

407 4120-001-0186  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 117 

408 4120-001-0187  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 118 

409 4120-001-0188  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 119 

410 4120-001-0189  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 120 

411 4120-001-0190  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 201 

412 4120-001-0191  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 202 

413 4120-001-0192  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 203 

414 4120-001-0193  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 204 

415 4120-001-0194  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 205 

416 4120-001-0195  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 206 

417 4120-001-0196  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 207 

418 4120-001-0197  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 208 

419 4120-001-0198  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 209 

420 4120-001-0199  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 210 

421 4120-001-0200  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 211 

422 4120-001-0201  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 212 

423 4120-001-0202  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 213 

424 4120-001-0203  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 214 

425 4120-001-0204  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 215 

426 4120-001-0717 TASAKI  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 216 

427 4120-001-0206  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 217 

428 4120-001-0207  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 218 

429 4120-001-0208  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 219 

430 4120-001-0209  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 220 

431 4120-001-0520 YORK  24,000 บีทียู   อาคาร 7 ห้องอ่านหนังสือช้ัน 2 

432 4120-001-0210  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 301 



-22- 
 

ล าดับที ่ หมายเลขครุภัณฑ ์ ยี่ห้อ ขนาด BTU ชื่อสถานที่ (อาคาร/ห้อง) 

433 4120-001-0212  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 303 

434 4120-001-0213  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 304 

435 4120-001-0214  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 305 

436 4120-001-0215  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 306 

437 4120-001-0216  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 307 

438 4120-001-0217  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 308 

439 4120-001-0218  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 309 

440 4120-001-0718 TASAKI  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 310 

441 4120-001-0220  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 311 

442 4120-001-0221  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 312 

443 4120-001-0222  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 313 

444 4120-001-0223  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 314 

445 4120-001-0224  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 315 

446 4120-001-0225  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 316 

447 4120-001-0226  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 317 

448 4120-001-0227  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 318 

449 4120-001-0228  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 319 

450 4120-001-0816 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 320 

451 4120-001-0230  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 401 

452 4120-001-0231  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 402 

453 4120-001-0232  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 403 

454 4120-001-0233  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 404 

455 4120-001-0234  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 405 

456 4120-001-0235  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 406 

457 4120-001-0817 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 407 

458 4120-001-0237  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 408 

459 4120-001-0238  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 409 
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460 4120-001-0818 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 410 

461 4120-001-0240  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 411 

462 4120-001-0241  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 412 

463 4120-001-0242  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 413 

464 4120-001-0243  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 414 

465 4120-001-0819 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 415 

466 4120-001-0820 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 416 

467 4120-001-0246  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 417 

468 4120-001-0247  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 418 

469 4120-001-0521 YORK  24,000 บีทียู   อาคาร 7 ห้องอ่านหนังสือช้ัน 4 

470 4120-001-0821 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 501 

471 4120-001-0719 TASAKI  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 502 

472 4120-001-0253  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 504 

473 4120-001-0720 TASAKI  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 505 

474 4120-001-0255  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 506 

475 4120-001-0721 TASAKI  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 507 

476 4120-001-0257  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 508 

477 4120-001-0722 TASAKI  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 509 

478 4120-001-0723 TASAKI  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 510 

479 4120-001-0724 TASAKI  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 511 

480 4120-001-0725 TASAKI  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 512 

481 4120-001-0822 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 514 

482 4120-001-0726 TASAKI  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 515 

483 4120-001-0823 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 516 

484 4120-001-0266  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 517 

485 4120-001-0267  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 518 

486 4120-001-0268  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 519 
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487 4120-001-0824 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 7 ห้อง 520 

488 4120-001-0825 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 8 ห้อง 107 

489 4120-001-0380  EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 8 ห้อง 109 

490 4120-001-0522 YORK  24,000 บีทียู   อาคาร 8 ห้องอ่านหนังสือช้ัน 2 

491 4120-001-0523 YORK  24,000 บีทียู   อาคาร 8 ห้องอ่านหนังสือช้ัน 4 

492 CR2-4120-001-0748 TRANE  44,700 บีทียู  อาคาร 7.5 ห้อง Common Room 

493 CR2-4120-001-0748 TRANE  44,700 บีทียู  อาคาร 7.5 ห้อง Common Room 

494 4120-001-0372  EMINENT  12,000 บีทียู  อาคาร 7.5 ห้องส านักงาน 

495 4120-001-0373  EMINENT  12,000 บีทียู  อาคาร 7.5 ห้องส านักงาน 

496 4120-001-0398 COMFORT  12,000 บีทียู  อาคาร 7.5 ห้องประชาสัมพันธ์ 

497 4120-001-0826 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 7.5 ห้องประชุม 1 

498 4120-001-0827 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 7.5 ห้องประชุม 2 

499 4120-001-0828 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 7.5 ห้องอ่านหนังสือ 2 

500 4120-001-0382 EMINENT   24,000 บีทียู  อาคาร 9 ห้อง 111 

501 4120-001-0383 EMINENT   24,000 บีทียู  อาคาร 9 ห้อง 113 

502 4120-001-0524 YORK  24,000 บีทียู  อาคาร 9 ห้องอ่านหนังสือ ช้ัน 2 

503 4120-001-0525 YORK  24,000 บีทียู  อาคาร 9 ห้องอ่านหนังสือ ช้ัน 4 

504 4120-001-0270 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 101 

505 4120-001-0271 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 102 

506 4120-001-0272 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 103 

507 4120-001-0273 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 104 

508 4120-001-0274 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 105 

509 4120-001-0275 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 106 

510 4120-001-0276 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 107 

511 4120-001-0277 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 108 

512 4120-001-0278 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 109 

513 4120-001-0279 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 110 
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514 4120-001-0280 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 111 

515 4120-001-0728 TASAKI  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 112 

516 4120-001-0282 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 113 

517 4120-001-0829 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 114 

518 4120-001-0284 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 115 

519 4120-001-0285 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 116 

520 4120-001-0286 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 117 

521 4120-001-0287 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 118 

522 4120-001-0288 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 119 

523 4120-001-0289 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 120 

524 4120-001-0290 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 201 

525 4120-001-0830 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 202 

526 4120-001-0292 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 203 

527 4120-001-0293 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 204 

528 4120-001-0294 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 205 

529 4120-001-0298 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 206 

530 4120-001-0831 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 207 

531 4120-001-0854 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 208 

532 4120-001-0295 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 209 

533 4120-001-0300 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 211 

534 4120-001-0301 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 212 

535 4120-001-0304 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 213 

536 4120-001-0303 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 214 

537 4120-001-0855 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 215 

538 4120-001-0305 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 216 

539 4120-001-0306 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 217 

540 4120-001-0307 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 218 
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541 4120-001-0308 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 219 

542 4120-001-0309 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 220 

543 4120-001-0526 YORK  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้องอ่านหนังสือ ช้ัน 2 

544 4120-001-0310 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 301 

545 4120-001-0786 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 302 

546 4120-001-0313 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 303 

547 4120-001-0312 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 304 

548 4120-001-0314 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 305 

549 4120-001-0856 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 306 

550 4120-001-0316 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 307 

551 4120-001-0317 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 308 

552 4120-001-0318 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 309 

553 4120-001-0832 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 310 

554 4120-001-0320 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 311 

555 4120-001-0321 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 312 

556 4120-001-0322 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 313 

557 4120-001-0323 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 314 

558 4120-001-0324 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 315 

559 4120-001-0325 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 316 

560 4120-001-0326 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 317 

561 4120-001-0833 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 318 

562 4120-001-0328 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 319 

563 4120-001-0834 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 320 

564 4120-001-0787 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 401 

565 4120-001-0332 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 403 

566 4120-001-0331 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 404 

567 4120-001-0339 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 405 
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568 4120-001-0835 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 406 

569 4120-001-0337 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 407 

570 4120-001-0336 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 408 

571 4120-001-0338 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 409 

572 4120-001-0334 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 410 

573 4120-001-0340 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 411 

574 4120-001-0341 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 412 

575 4120-001-0344 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 413 

576 4120-001-0343 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 414 

577 4120-001-0342 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 415 

578 4120-001-0345 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 416 

579 4120-001-0348 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 417 

580 4120-001-0347 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 418 

581 4120-001-0349 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 420 

582 4120-001-0527 YORK  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้องอ่านหนังสือ ช้ัน 4 

583 4120-001-0352 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 501 

584 4120-001-0836 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 502 

585 4120-001-0350 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 503 

586 4120-001-0354 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 505 

587 4120-001-0837 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 506 

588 4120-001-0356 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 507 

589 4120-001-0357 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 508 

590 4120-001-0358 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 509 

591 4120-001-0359 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 510 

592 4120-001-0838 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 511 

593 4120-001-0788 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 513 

594 4120-001-0789 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 514 



-28- 
 

ล าดับที ่ หมายเลขครุภัณฑ ์ ยี่ห้อ ขนาด BTU ชื่อสถานที่ (อาคาร/ห้อง) 

595 4120-001-0790 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 515 

596 4120-001-0791 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 516 

597 4120-001-0792 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 517 

598 4120-001-0793 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 518 

599 4120-001-0794 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 519 

600 4120-001-0795 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 10 ห้อง 520 

601 CR3-4120-001-0750 TRANE 44,700 บีทียู อาคาร 9.5 ห้อง Common Room 

602 CR3-4120-001-0751 TRANE 44,700 บีทียู อาคาร 9.5 ห้อง Common Room 

603 4120-001-0374 EMINENT 12,000 บีทียู อาคาร 9.5 ห้องส านักงาน 

604 4120-001-0375 EMINENT 12,000 บีทียู อาคาร 9.5 ห้องส านักงาน 

605 4120-001-0403 COMFORT 12,000 บีทียู อาคาร 9.5 ห้องคอมพิวเตอร ์

606 4120-001-0388 COMFORT 12,000 บีทียู อาคาร 9.5 ห้องคอมพิวเตอร ์

607 4120-001-0857 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 9.5 ห้องประชุม 2 

608 4120-001-0858 FOCUS  24,000 บีทียู  อาคาร 9.5 ห้องศาสนา 

609 4120-001-0592 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 101 

610 4120-001-0593 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 102 

611 4120-001-0594 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 103 

612 4120-001-0595 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 104 

613 4120-001-0596 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 105 

614 4120-001-0597 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 106 

615 4120-001-0598 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 107 

616 4120-001-0599 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 108 

617 4120-001-0600 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 109 

618 4120-001-0601 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 110 

619 4120-001-0602 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 111 

620 4120-001-0603 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 112 

621 4120-001-0604 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 113 
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622 4120-001-0605 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 114 

623 4120-001-0606 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 115 

624 4120-001-0607 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 116 

625 4120-001-0608 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 117 

626 4120-001-0609 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 118 

627 4120-001-0610 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 119 

628 4120-001-0611 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 120 

629 4120-001-0612 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 201 

630 4120-001-0613 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 202 

631 4120-001-0614 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 203 

632 4120-001-0615 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 204 

633 4120-001-0616 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 205 

634 4120-001-0617 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 206 

635 4120-001-0618 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 207 

636 4120-001-0619 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 208 

637 4120-001-0620 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 209 

638 4120-001-0621 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 210 

639 4120-001-0622 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 211 

640 4120-001-0623 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 212 

641 4120-001-0624 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 213 

642 4120-001-0625 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 214 

643 4120-001-0626 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 215 

644 4120-001-0627 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 216 

645 4120-001-0628 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 217 

646 4120-001-0629 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 218 

647 4120-001-0630 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 219 

648 4120-001-0631 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 220 
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649 4120-001-0744 TASAKI 26110.67 บีทียู อาคาร 11 ห้องอ่านหนังสือ ช้ัน 2 

650 4120-001-0632 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 301 

651 4120-001-0633 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 302 

652 4120-001-0634 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 303 

653 4120-001-0635 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 304 

654 4120-001-0636 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 305 

655 4120-001-0637 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 306 

656 4120-001-0638 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 307 

657 4120-001-0639 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 308 

658 4120-001-0640 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 309 

659 4120-001-0641 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 310 

660 4120-001-0642 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 311 

661 4120-001-0643 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 312 

662 4120-001-0644 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 313 

663 4120-001-0645 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 314 

664 4120-001-0646 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 315 

665 4120-001-0647 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 316 

666 4120-001-0648 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 317 

667 4120-001-0649 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 318 

668 4120-001-0650 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 319 

669 4120-001-0651 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 320 

670 4120-001-0652 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 401 

671 4120-001-0653 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 402 

672 4120-001-0654 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 403 

673 4120-001-0655 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 404 

674 4120-001-0656 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 405 

675 4120-001-0657 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 406 
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676 4120-001-0658 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 407 

677 4120-001-0659 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 408 

678 4120-001-0660 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 409 

679 4120-001-0661 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 410 

680 4120-001-0662 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 411 

681 4120-001-0663 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 412 

682 4120-001-0664 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 413 

683 4120-001-0665 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 414 

684 4120-001-0666 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 415 

685 4120-001-0667 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 416 

686 4120-001-0668 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 417 

687 4120-001-0669 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 418 

688 4120-001-0670 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 419 

689 4120-001-0671 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 420 

690 4120-001-0745 TASAKI 26,000 บีทียู อาคาร 11 ห้องอ่านหนังสือ ช้ัน 4 

691 4120-001-0672 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 501 

692 4120-001-0673 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 502 

693 4120-001-0674 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 503 

694 4120-001-0675 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 504 

695 4120-001-0676 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 505 

696 4120-001-0677 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 506 

697 4120-001-0678 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 507 

698 4120-001-0679 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 508 

699 4120-001-0680 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 509 

700 4120-001-0681 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 510 

701 4120-001-0682 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 511 

702 4120-001-0683 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 512 
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703 4120-001-0684 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 513 

704 4120-001-0685 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 514 

705 4120-001-0686 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 515 

706 4120-001-0687 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 516 

707 4120-001-0688 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 517 

708 4120-001-0689 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 518 

709 4120-001-0690 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 519 

710 4120-001-0691 EMINENT  24,000 บีทียู  อาคาร 11 ห้อง 520 
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